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1 - 2 x kolektory Sunex S.A. / AMP AR 2.38

2 - Grupa pompowa Sunex S.A. / GPS + RPS + VFS
3 - Naczynie wzbiorcze przeponowe solarne Ferro S24,
4 - Zbiornik Sunex S.A. / Weber X2 300L

5 - Zawoér mieszajgcy termostatyczny

6 - Naczynie przeponowe do c.w.u.

7 - Sterownik Compit/ SolarComp 971

8 - Ztgcze samoodcinajgce

9 - Zawor bezpieczenstwa do c.w.u.

10 - Zawor zwrotny

11 - Zawoér kulowy z filtrem siatkowym

12 - Reduktor ci$nienia

13 - Zawér spustowy

14 - Zawér kulowy

15 - Zawér odpowietrzajgcy automatyczny
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